
รายการ/วนัท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ความจุ hard disk C: 91.3 93.1 94.4 95.8 97.8 99.2 99.8 101 103 103 86.9 87.2 87.2 86.2 86.7 87

ความจุ hard disk D: 107 108 108 106 90.4 111 103 107 113 104 80.7 74.5 102 107 107 108

ความจุ hard disk E: 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460

ความจุ hard disk F: 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8

สถานะ receiver 
(s300)                

Ingest Process ใน
โปรแกรม NVG                

Carrier Noise     (8.4 
dB) 8.0 8 8.0 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8.3 8.5 8.3 8.6 8.3 8.4 6.3 8.2

Signal Strength ใน 
Novra Mgmt 48 48 47 47 47 48 47 47 47 48 47 48 48 48 47 48

D:\HC_Proc\Data\ 
Images\jpg 1,840 1,872 2,016 1,824 2,220 2,088 1,740 1,836 2,157 1,764 1,624 2,391 1,752 1,848 1,848 1,872

D:\HC_Proc\Data\ 
SATAID_Images_A 3,092 3,135 1,185 3,075 1,455 1,284 2,970 3,090 1,380 3,000 2,840 1,530 2,985 3,105 3,105 3,135

D:\HC_Proc\Data\ 
SATAID_Images_B 2,810 2,842 1,022 2,786 1,274 1,115 2,688 2,800 1,204 2,716 2,572 1,344 2,702 2,817 2,814 1,842

D:\HC_Proc\Data\ 
SATAID_Images_C 2,734 2,759 2,926 2,702 1,190 1,035 2,604 2,721 1,122 2,634 2,501 1,260 2,618 2,730 2,732 2,762

D:\HC_Proc\Data\ 
SATAID_NWP 7 7 8 7 8 8 7 7 8 7 6 4 7 7 7 7

D:\HC_Proc\Data\ 
SATAID_Obs 182 182 190 182 202 194 174 182 202 178 182 206 178 182 182 182

ลงเวลาท่ีตรวจ ดาลดั นภสัสร ดาลดั บวัสร ศิริมณี ศิริมณี บวัสร นภสัสร ศิริมณี บวัสร ดาลดั ศิริมณี บวัสร นภสัสร ดาลดั ศิริมณี

ผูต้รวจสอบ 10.06 10.32 12.30 9.45 15.30 13.30 8.35 10.21 14.40 8.55 10.10 16.20 8.40 10.15 10.15 10.30

................................ผูค้วบคุมระบบ
    (นายทวีศกัด์ิ  จนัทบุรี)

      ผส.ดท.

รายการตรวจสอบการท างานของเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวทิยา
ประจ าเดอืน  พฤศจิกายน 2567


